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Y=Nº TABLERO
Z=Nº ALIMENT.

X Y/Z CTO COMP. EMERG.

X=Nº CTO
Y=Nº TABLERO
Z=Nº ALIMENT.

X=Nº CTO
Y=Nº TABLERO
Z=Nº ALIMENT.

X=Nº CTO
Y=Nº TABLERO
Z=Nº ALIMENT.

X
Y/Z

Y/Z
X

X Y/Z

CTO ALUMBRADO EMERG.

CTO FUERZA EMERG.

CTO RX EMERG.

SIMBOLOGIA

ENCHUFE TIPICO ALIMENT. DE PISO DIFERIDO

ENCHUFE NORMAL SIMPLE T.V. h=1.8mts.
*

 MEGATOSCOPIO 

B

ENCHUFE NORMAL SIMPLE BTICINO 10A 

ENCHUFE FUERZA SIMPLE BTICINO 10/16A 

ENCHUFE NORMAL DOBLE BTICINO 10A 

ENCHUFE COMPUTACION TRIPLE 

ENCHUFE RX BTICINO 10/16A 

ENCHUFE HEMBRA 16A (BOMBERO) 2P+T ART.REF.57364 

c.a.g. 3/4"Ø SOBRE PUESTO EN LOSA Y MURO

SIMBOLOGIA 

R

S.T.

R

BD

C

R.S.

BOBINA DE DISPARO

SUPRESOR DE TRANSCIENTES

RELE DE ASIMETRIA

DIFERENCIAL

CONTACTOR

FUSIBLE

ANALIZADOR DE RED 

PROTECTOR DIFERENCIAL

CONTACTOR

LUZ PILOTO

TRANSFORMADOR

BOTONERA CON LUZ DE INDICACION

BOTONERA CON LUZ DE INDICACION

RELE

K1

INTERRUPTOR MONOFASICO

INTERRUPTOR BIFASICO

INTERRUPTOR TRIFASICO

BOTONERA NORMAL ABIERTA

BOTONERA 

CONTACTO

DP

E.M.T. A LA VISTA 

DUCTO PVC EMBUTIDO

NOTAS:

 MOSAIC

EN SALA EXAMEN ANGIOGRAFO

1 x 74194 LEGRAND

1 ENCHUFE ART. 74195 LEGRAND
CPI

1 ENCHUFE ART. 74193 LEGRAND
1 ENCHUFE ART. 674403 LEGRAND
1 ENCHUFE ART. 650902 LEGRAND

EQUIPO FLUORESCENTE 3x36W LUMINOTECNIA O EQUIVALENTE TECNICO

EQUIPO FLUORESCENTE 2x36W LUMINOTECNIA O EQUIVALENTE TECNICO

FOCO INCANDESCENTE EMBUTIDO 60W

PARA CIELO AMERICANO CON KIT DE EMERGENCIA

PARA CIELO AMERICANO CON KIT DE EMERGENCIA

INTERRUPTOR EMBUTIDO MOSAIC 9/12

INTERRUPTOR EMBUTIDO MOSAIC 9/15

INTERRUPTOR DIMMER MOSAIC

ENCHUFE MOSAIC SIMPLE

ENCHUFE MOSAIC DOBLE

ENCHUFE MOSAIC TRIPLE

ENCHUFE MOSAIC TRIPLE

ENCHUFE MOSAIC FUERZA 16A

PVC CONDUIT 25MM

b.p.c.DLP3 220x65 H=0.3Mts.

b.p.c. 100x200mm LISA CON TAPA

X CIRCUITO DE ALUMBRADO EMERGENCIA

X

X

CIRCUITO DE COMPUTACION EMERGENCIA

CIRCUITO DE FUERZA NORMAL

CAÑERIA  EMT.1/2"Ø

EQUIPO AUTONOMO DE ENERGIA PARA LAMPARA FLORESCENTE.

TODO EL RECORRIDO DE b.p.c. SERA ATERRIZADO
APERNADO A LA BANDEJA TIPICO EN TODA LA OBRA .

b.p.c.DLP3 130x50 H=0.3Mts.

(PROPUESTA)

CON CONDUCTOR DESNUDO Nª4 AWG DE COBRE

HPA-ELE-ENN/PR-5-030

INSCRIPCION SEC.UBICACION

FECHA :

NORMALIZACION HOSPITAL REGIONAL
PUNTA ARENAS

B

A

D

C


